
Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 

Název veřejné zakázky: 

„Rekonstrukce stávajícího objektu kina na Městské divadlo – 

Vrchlabí“ 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-032499 

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka 

poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace. 

Dotaz účastníka: 

Dobrý den, 

Prosíme o doplnění následujících informací k výměníku: 

primár medium (voda)? 

primár teplota vstup°C? 

primár teplota výstup°C? 

primár průtok? 

sekundar medium (voda)? 

sekundár teplota vstup°C? 

sekundár teplota výstup°C? 

sekundár průtok? 

Děkuji 

 

Odpověď zadavatele: 

zadavatel na základě dotazu účastníka poskytuje níže uvedené vysvětlení: 

V rámci projektu jsou dle schématu zapojení navrženy dva výměníky, které nejsou 

totožné. 

Zadavatel přikládá návrh obsahující technické parametry obou výměníků. Jedná se o 

uvažovaný standard navržený na základě požadovaných parametrů. Účastník může 

nabídnout i jiné výrobky, které budou splňovat stejné minimální technické parametry. 

 

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací 

dokumentace ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zadavatel 

na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 



 

Výměník chlazení 

 

 

Výměník regenerace 

 

 


