
Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

 

Název veřejné zakázky: 

„ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí“ 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-038031 

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka 

poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

 

1. Okno O16 – nesoulad MJ a množství 

Montáž okna je vykázána v rozsahu 1,6 m², ale dodávka je uvedena jako 1,6 ks. Z 

výpočtu 

1,0 × 1,6 × 1 vyplývá jedno okno. Má být množství dodávky opraveno na 1 ks při 

zachování montáže 1,6 m²? 

Odpověď zadavatele 

Upravena položka č. 373– opraveno ve VV. 

 

2. Výstupový žebřík – délka uvedena jako počet kusů 

Montáž žebříku je vykázána v délce 4,13 m, zatímco dodávka žebříku délky 4 m činí 4,1 

kusu. Má být dodávka změněna na 1 ks, případně její MJ změněna na metry? 

Odpověď zadavatele 

Upravena položka č. 502– opraveno ve VV. 

 

3. Chybějící množství přesunu hmot – vnitřní kanalizace 

U procentní položky přesunu hmot není vyplněno množství. Má být doplněna procentní 

sazba, nebo se má položka automaticky vypočítat z ceny oddílu 721? 

Odpověď zadavatele 

Doplněno automatické počítání ceny – upravena položka č. 31   –   opraveno ve VV. 

 

4. Chybějící množství přesunu hmot – vnitřní vodovod 

Má být doplněna procentní sazba, nebo automatický výpočet z ceny oddílu 722? 

Odpověď zadavatele 



Doplněno automatické počítání ceny – upravena položka č. 60 – opraveno ve VV. 

 

5. Chybějící množství přesunu hmot – strojní vybavení 

Má být doplněna procentní sazba, nebo automatický výpočet z ceny oddílu 724? 

Odpověď zadavatele 

Doplněno automatické počítání ceny – upravena položka č. 63 – opraveno ve VV. 

 

6. Chybějící množství přesunu hmot – zařizovací předměty 

Má být doplněna procentní sazba, nebo automatický výpočet z ceny oddílu 725? 

Odpověď zadavatele 

Doplněno automatické počítání ceny – upravena položka č. 84 – opraveno ve VV. 

 

7. Chybějící množství přesunu hmot – instalační prefabrikáty 

Má být doplněna procentní sazba, nebo automatický výpočet z ceny oddílu 726? 

Odpověď zadavatele 

Doplněno automatické počítání ceny – upravena položka č. 87 – opraveno ve VV. 

 

8. Požární klapka bez měrné jednotky 

U požární klapky 250 × 250 mm je uvedeno množství 2, ale chybí MJ. Má být doplněna 

MJ „ks“? 

Odpověď zadavatele 

Objekt VZT upravena položka č. 20 – doplněna MJ – ks   - opraveno ve VV.  

 

9. Shodné vybavení VZT zařízení č. 4 a č. 5 

U zařízení pro učebny 1. NP a 2. NP jsou ve stejných množstvích uvedeny autonomní 

regulace, požární klapky a regulátory průtoku. Prosíme potvrdit, že jde o samostatné 

vybavení obou zařízení, nikoli o duplicitní převzetí položek. 

Odpověď zadavatele 

Zadavatel potvrzuje že jde o samostatné vybavení obou zařízení. 

Opravena položka č. 71 – 5.G.1 . – rozměr  355x355 mm – opraveno ve VV . 

 

10. Shodné sestavy chlazení serverovny a rozvodny 



Pro chlazení serverovny a rozvodny jsou shodně vykázány kondenzační jednotky, 20 m 

chladivového potrubí, ovladače, kabely, kanály, konzole, zkoušky a revize. Prosíme 

potvrdit, že jde o dvě kompletní samostatné sestavy. 

Odpověď zadavatele 

Zadavatel potvrzuje, že jde o dvě kompletní samostatné sestavy. 

 

11. Parametry konzole neodpovídají popsané kondenzační jednotce 

U kondenzační jednotky je uveden rozměr přibližně 770 × 545 × 288 mm a hmotnost 

33,3 

kg, zatímco konzole je popsána pro jednotku 1430 × 940 × 320 mm o hmotnosti 145 kg. 

Prosíme potvrdit správný typ a množství konzol. 

Odpověď zadavatele 

Jednotky stojí na podlaze, jde tedy o konzoly na podlahu, přesněji antivibrační podstavec. 

Velikost podle nabízené jednotky. (Uvedené rozměry jednotky ve specifikaci konzoly jsou 

maximální.)  

Množství 1 pár (2 ks) na každou jednotku. 

Opraveno -   položky   č. 125 a 136 – opraveno ve VV.  

 

12. Shodné izolační položky ve dvou částech vytápění 

Samolepicí páska R1100 a montáž oplechování 713491111 jsou ve stejném množství 

uvedeny v primárním okruhu i v hlavní části vytápění. Prosíme potvrdit, že jde o 

oddělené rozsahy a nedochází k překryvu na rozhraní strojovny. 

Odpověď zadavatele 

Páska je v pořádku.  

Vymazána položka č. 5 – opraveno ve VV.  

 

13. Doprava dodávek – desetinné množství kompletu 

Položka „Doprava dodávek“ má MJ kpl a množství 3,6. Jde o 3,6 %, nebo má být 

uvedeno 1 

kpl? Pokud jde o procentní sazbu, prosíme určit její cenový základ. 

Odpověď zadavatele 

Upravena položka č.53   na 1 kpl – opraveno ve VV. 

 

 



 

14. Podružný materiál uveden dvakrát 

Položka je uvedena ve dvou oddílech téhož listu. Prosíme vymezit rozsah a cenový základ 

obou položek, případně jednu z nich odstranit.  

Odpověď zadavatele 

Ano, bude ve dvou   oddílech   – položka č.122 a 122b – upraven popis. 

 

15. Dvojí ukončení datových kabelů 

Stejný kód je uveden dvakrát, vždy v množství 147 ks. Jde o dva samostatné úkony na 

obou koncích kabelů, nebo má být celkové množství pouze 147 ks? 

Odpověď zadavatele 

Položka č.13 - ukončení kabelů v datovém rozvaděči. 

Položka č. 20 - ukončení kabelu v zásuvce. 

 

16. Dvojí montáž instalačních krabic 

Stejný kód je uveden dvakrát, vždy v množství 20 ks. Patří položky různým systémům, 

nebo jde o duplicitní montáž stejných krabic? 

Odpověď zadavatele 

Položka č.96 -- pouze 1x. 

 

17. Montáž patic EPS 

Dodávka obsahuje 51 hlásičů a 51 patic. Montáž hlásičů činí 51 ks, ale montáž soklu 

nebo patice pouze 1 ks. Má být množství montáže patice opraveno na 51 ks? 

Odpověď zadavatele 

Ano chyba   - položka č. 37 má být počet 51ks – opraveno ve VV. 

 

18. Duplicitní popisné pole EPS 

Položka je v témže listu uvedena dvakrát, vždy 1 ks. Jde o dvě samostatná popisná pole, 

nebo o duplicitu? 

Odpověď zadavatele 

Popisné pole musí být 2x ... pro ústřednu EPS a pro paralelní tablo obsluhy. 

 

19. Znovuuvázání pěti dřevin – množství 0,25 ks 



V oddílu s pěti ošetřovanými dřevinami je znovuuvázání vykázáno jako 0,25 ks. Jde o 

chybnou MJ, koeficient předpokládaného výskytu, nebo má být uveden celočíselný počet 

dřevin? 

Odpověď zadavatele 

Upraveno  5 ks – opraveno ve VV – položka č.90. 

 

20. Znovuuvázání dvou dřevin – množství 0,1 ks 

V oddílu se dvěma ošetřovanými dřevinami je uvedeno 0,1 ks. Prosíme vysvětlit výpočet 

a upravit množství nebo MJ. 

Odpověď zadavatele 

Upraveno 2 ks -   opraveno ve VV -   položka č. 113 

 

21. Podružný materiál a likvidace svítidel ve dvou profesích 

Stejné položky jsou uvedeny v silnoproudu i ve veřejném osvětlení. Prosíme potvrdit, že 

se vztahují k odděleným souborům svítidel a nedochází k dvojímu započtení. 

Odpověď zadavatele 

Ano, má být v silnoproudu   i ve veřejném osvětlení. 

 

22. Mimostaveništní doprava uvedená na více místech 

Mimostaveništní doprava je vykázána v jednotlivých profesích i jako samostatný náklad. 

Prosíme vymezit, které dodávky zahrnuje každá položka, aby nedošlo k překryvu. 

Odpověď zadavatele 

Má být v jednotlivých profesích i v celkových VRN.  

 

23. Dokumentace skutečného provedení stavby 

Položka je uvedena v jednotlivých profesích i v celkových VRN. Má být dokumentace 

oceněna samostatně za každou profesi, nebo pouze jednou za celou stavbu? 

Odpověď zadavatele 

Má být v jednotlivých profesích i v celkových VRN.  

 

24. Školení a zaškolení 

Školení je vykázáno v silnoproudu, veřejném osvětlení i ve VRN. Jde o samostatná 

odborná školení, nebo o jedno společné zaškolení uživatele? 



Odpověď zadavatele 

Má být v silnoproudu i veřejném osvětlení i ve VRN.  

 

25. Zařízení staveniště v profesních rozpočtech a VRN 

Prosíme potvrdit, zda zařízení staveniště uvedené v profesních rozpočtech představuje 

náklad nad rámec společného zařízení staveniště ve VRN. Pokud ne, žádáme odstranit 

překryv. 

Odpověď zadavatele 

Má být v jednotlivých profesích i v celkových VRN.  

 

26. Kompletační a koordinační činnost 

Koordinační činnost je uvedena v profesních rozpočtech i v celkových VRN. Prosíme 

vymezit rozsah jednotlivých položek, případně odstranit duplicitní náklady. 

Odpověď zadavatele 

Má být v jednotlivých profesích i v celkových VRN.  

 

 

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací 

dokumentace ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zadavatel 

na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

 

Zadavatel dále upozorňuje všechny účastníky na skutečnost, že byla 

aktualizována Příloha č. 2 - VV ZUŠ, účastníci jsou povinni pro podání své 

nabídky použít tuto aktualizovanou přílohu zadávací dokumentace. 

 

Přílohy: 

AKTUALIZOVANÁ Příloha č. 2 - VV ZUŠ 


